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ANEXO 17 | EJEMPLOS DE MONITOREO Y VERIFICACION DEL AIRE Y ENERGIA

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE COMPRIMIDO

Integridad de los
filtros de aire

cOMO Através de una
inspeccién visual

QUIEN I Personal del area de calidad

CUANDO

l Semanalmente después de cada limpieza de las lineas de produccion

DONDE I Formato "FCA-TL-03 Liberacion de linea"

ACCIONES
CORRECTIVAS

En caso de detectar algun incumplimiento o limites fuera de lo
establecido, remitirse al procedimiento "PCA-AC-01 Control de la
calidad del aire comprimido"

Figura 1. Monitoreo de la calidad del aire comprimido

VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AIRE COMPRIMIDO

Confirmar si el monitoreo se realizé en
| Revision de los registros c6Mo tiempo, si el registro estd completo y si
QUE del monitoreo del aire se tomaron acciones correctivas en
caso de detectar alguna desviacion
QUIEN Jefe en turno de calidad CUANDO Semanalmente
DONDE En el formato "FCA-TL-03 Liberacién de linea", confirmando la liberacion

por medio de una firma de aceptacion

ACCIONES CORRECTIVAS | En caso de detectar algiin incumplimiento o limites fuera de lo establecido,
confirmar la informacién con la persona responsable del monitoreo y de ser necesario remitirse al

procedimiento "PCA-AC-01 Control de la calidad del aire comprimido"

Figura 2. Verificacion de la calidad del aire comprimido




MONITOREO - ILUMINACION

Integridad de luminaria
incluyendo la intensidad de
la luz

coMo Através de una
inspeccién visual

QUIEN I Personal del area de produccion

CUANDO I

De forma diaria

DONDE I Formato "IPR-TL-04 Inspeccién preoperacional”

ACCIONES
CORRECTIVAS

En caso de detectar algiin incumplimiento notificar inmediamente al
area de mantenimiento para tomar acciones correctivas

Figura 3. Monitoreo - iluminacién

VERIFICACION DE LA ILUMINACION

Recorrido bimestral de
| Confirmacion de la P auditorfa parcial
QUE iluminacion adecuada como
QUIEN Jefe en turno de calidad CUANDO Bimestralmente
DONDE Recorrido por las instalaciones.

Reporte de incidencia "RAL-EL-03"

ACCIONES CORRECTIVAS | En caso de detectar algln incumplimiento notificar inmediamente al area de

calidad para el levantamiento de una no conformidad o toma de acciones.

Figura 4. Verificacion - iluminacién
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